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I/S Hjerk-Harre Vandvaerk 06-02-2020
INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2019

Med henblik pa information til forbrugerne om vandets kvalitet har Hejvang Laboratorier A/S
foretaget udtreek af data for I/S Hjerk-Harre Vandvaerk 2019

Reglerne for information fremgar af Miljgministeriets Bekendtgerelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstaende information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er | 2019 udtaget felgende prever:

Gruppe A Gruppe B Andet
Hos forbrugere 5 . 0
Pa vandvaerk 0 0 1
Fra boringer 0 0 3
~ ANALYSERESULTATER 2019
Parameter Seneste Laveste Hojeste Enhed Kvalitetskrav
resultat resultat resultat hos forbruger
Kemiske:
Hardhed 14 14 14 ° dH
pH Talt 7,0 7.3 7-85
Nitrat <0,3 <0,3 <0,3 mg/l <50
Jern 0,014 <0,01 0,020 mg/l <0,2
Mangan <0,002 <0,002 <0,002 mg/l < 0,05
Nikkel 3,3 3,3 34 ug/ <20
Flourid 0,056 0,056 0,056 mg/l <15
Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier <1 <1 1 antal/100 ml_ |<1
Eschericia coli (E.coli) |<1 <1 1 antal/100 ml  |< 1
Kimtal 22 °C 1 <1 230 antal/ml < 200
OVERSKRIDELSER AF GRANSEVARDIER | ARETS LOB
Parameter Provedato |Malt veerdi |Graesevaerdi |Enhed Provested
Coliforme bakterier MF [22-08-2019 |1 0 pr. 100 mi Hos forbrugere
Escherichia coli (E.coli)|22-08-2019 |1 0 pr. 100 ml Hos forbrugere
Kimtal 22°C W.PCA  |22-08-2019 230 200 pr. ml Hos forbrugere
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